	序号
	指标名称
	监测点及检测结果

	
	
	抚远市自来水厂

	1
	总大肠菌群
	0

	2
	菌落总数（CFU/mL）
	77

	3
	砷（mg/L）
	-1

	4
	氟化物
	0.35

	5
	硝酸盐(以N计，mg/L)
	2.31

	6
	铅（mg/L）
	-1

	7
	铬（mg/L）
	-1

	8
	镉（mg/L）
	-1

	9
	汞（mg/L）
	-1

	10
	硒（mg/L）
	-1

	11
	氰化物（mg/L）
	-1

	12
	三氯甲烷（mg/L）
	-1

	13
	四氯化碳（mg/L）
	-1

	14
	亚铝酸盐（mg/L）
	0.07

	15
	色度
	-1

	16
	浑浊度
	-1

	17
	pH
	7

	18
	总硬度
	151

	19
	铁（mg/L）
	-1

	20
	锰（mg/L）
	-1

	21
	硫酸盐（mg/L）
	5.42

	22
	氯化物（mg/L）
	6.56

	23
	嗅和味
	-1

	24
	肉眼可见物
	-1

	25
	溶解性总固体（mg/L）
	174

	26
	耗氧量（mg/L）
	0.33

	27
	氨氮（mg/L）
	0.032

	28
	铝（mg/L）
	-1

	29
	铜（mg/L）
	-1

	30
	挥发酚类（mg/L）
	-1

	31
	阴离子洗涤剂（mg/L）
	-1

	32
	锌（mg/L）
	-1

	33
	二氧化氯（mg/L）
	0.12


抚远市2021年第二季度饮用水卫生监测公示
抚远市政水厂出厂水第二季度监测结果公示：
市卫生健康局第二季度对市政供水水厂的出厂水开展了常规指标监测，现将检测结果公示如下：


















抚远市政水厂末梢水第二季度监测结果公示
市卫生健康局于第二季度对市政供水5个水龙头监测点开展了常规指标监测，现将检测结果公示如下：

	序号
	指标名称
	监测点及检测结果

	
	
	家兴超市
	悦来城商店
	安康药店
	银河网具店
	友谊商店

	1
	总大肠菌群
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	菌落总数（CFU/mL）
	68
	72
	64
	58
	56

	3
	砷（mg/L）
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	4
	氟化物
	0.33
	0.28
	0.29
	0.24
	0.32

	5
	硝酸盐(以N计，mg/L)
	3.43
	3.36
	3.47
	3.29
	3.48

	6
	铅（mg/L）
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	7
	铬（mg/L）
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	8
	镉（mg/L）
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	9
	汞（mg/L）
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	10
	硒（mg/L）
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	11
	氰化物（mg/L）
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	12
	三氯甲烷（mg/L）
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	13
	四氯化碳（mg/L）
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	14
	亚铝酸盐（mg/L）
	0.07
	0.08
	0.06
	0.07
	0.06

	15
	色度
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	16
	浑浊度
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	17
	pH
	7
	7
	7
	7
	7

	18
	总硬度
	165
	172
	171
	164
	181

	19
	铁（mg/L）
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	20
	锰（mg/L）
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	21
	硫酸盐（mg/L）
	5.36
	5.26
	4.95
	5.17
	5.57

	22
	氯化物（mg/L）
	5.95
	5.33
	5.34
	6.03
	5.24

	23
	嗅和味
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	24
	肉眼可见物
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	25
	溶解性总固体（mg/L）
	148
	159
	151
	142
	157

	26
	耗氧量（mg/L）
	0.33
	0.35
	0.29
	0.37
	0.25

	27
	氨氮（mg/L）
	0.031
	0.035
	0.027
	0.029
	0.037

	28
	铝（mg/L）
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	29
	铜（mg/L）
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	30
	挥发酚类（mg/L）
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	31
	阴离子洗涤剂（mg/L）
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	32
	锌（mg/L）
	-1
	-1
	-1
	-1
	-1

	33
	二氧化氯（mg/L）
	0.09
	0.08
	0.09
	0.07
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